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一、排污许可执行情况汇总表
企业总体情况
注：对于选择“变化”的，应在“备注”中详细说明。
是否按照排污许可证执行：是
排污单位基本信息表
	内容
	报告周期内执行情况
	备注

	单位名称
	重庆立源化工有限公司
	未变化
	

	注册地址
	重庆市潼南区工业园区北区D19-5/02号地块
	未变化
	

	邮政编码
	402660
	未变化
	

	生产经营场所地址
	重庆市潼南区工业园区北区D19-5/02号地块
	未变化
	

	行业类别
	无机盐制造
	未变化
	

	生产经营场所中心经度
	105.87361
	未变化
	

	生产经营场所中心纬度
	30.20222
	未变化
	

	组织机构代码
	
	未变化
	

	统一社会信用代码
	91500223MA5U95RT5K
	未变化
	

	技术负责人
	唐朝清
	未变化
	

	联系电话
	02381653962
	未变化
	

	所在地是否属于重点区域
	否
	未变化
	

	主要污染物类别
	
	未变化
	

	主要污染物种类
	
	未变化
	

	大气污染物排放方式
	
	未变化
	

	废水污染物排放规律
	
	未变化
	

	大气污染物排放执行标准名称
	硫化氢,铬酸雾,硫酸雾,砷及其化合物
	未变化
	

	水污染物排放执行标准名称
	硫化物
	未变化
	

	设计生产能力
	
	变化
	100000吨/年

	工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式
	
	未变化
	

	工业固体废物污染防治执行标准名称
	
	未变化
	

	危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报)
	
	未变化
	


产排污环节、污染物及污染治理设施
	内容
	报告周期内执行情况
	备注

	废气
	TA001布袋除尘器
	污染物种类
	未变化
	

	废气
	TA001布袋除尘器
	污染治理设施工艺
	未变化
	

	废气
	TA001布袋除尘器
	排放形式
	未变化
	

	废气
	TA001布袋除尘器
	排放口位置
	未变化
	

	废气
	TA001/
	污染物种类
	未变化
	

	废气
	TA001/
	污染治理设施工艺
	未变化
	

	废气
	TA001/
	排放形式
	未变化
	

	废气
	TA001/
	排放口位置
	未变化
	

	废气
	TA001碱液喷淋
	污染物种类
	未变化
	

	废气
	TA001碱液喷淋
	污染治理设施工艺
	未变化
	

	废气
	TA001碱液喷淋
	排放形式
	未变化
	

	废气
	TA001碱液喷淋
	排放口位置
	未变化
	

	废气
	TA002水洗塔
	污染物种类
	未变化
	

	废气
	TA002水洗塔
	污染治理设施工艺
	未变化
	

	废气
	TA002水洗塔
	排放形式
	未变化
	

	废气
	TA002水洗塔
	排放口位置
	未变化
	

	废气
	TA003碱洗塔
	污染物种类
	未变化
	

	废气
	TA003碱洗塔
	污染治理设施工艺
	未变化
	

	废气
	TA003碱洗塔
	排放形式
	未变化
	

	废气
	TA003碱洗塔
	排放口位置
	未变化
	

	废气
	TA004布袋除尘器
	污染物种类
	未变化
	

	废气
	TA004布袋除尘器
	污染治理设施工艺
	未变化
	

	废气
	TA004布袋除尘器
	排放形式
	未变化
	

	废气
	TA004布袋除尘器
	排放口位置
	未变化
	

	废气
	TA004脱硫塔
	污染物种类
	未变化
	

	废气
	TA004脱硫塔
	污染治理设施工艺
	未变化
	

	废气
	TA004脱硫塔
	排放形式
	未变化
	

	废气
	TA004脱硫塔
	排放口位置
	未变化
	

	废气
	TA004水洗塔
	污染物种类
	未变化
	

	废气
	TA004水洗塔
	污染治理设施工艺
	未变化
	

	废气
	TA004水洗塔
	排放形式
	未变化
	

	废气
	TA004水洗塔
	排放口位置
	未变化
	

	废气
	TA004脱硝系统
	污染物种类
	未变化
	

	废气
	TA004脱硝系统
	污染治理设施工艺
	未变化
	

	废气
	TA004脱硝系统
	排放形式
	未变化
	

	废气
	TA004脱硝系统
	排放口位置
	未变化
	

	废水
	TW001生化处理
	污染物种类
	未变化
	

	废水
	TW001生化处理
	污染治理设施工艺
	未变化
	

	废水
	TW001生化处理
	排放形式
	未变化
	

	废水
	TW001生化处理
	排放口位置
	未变化
	


自行监测
	内容
	报告周期内执行情况
	备注

	DA001
	铬酸雾
	监测设施
	未变化
	

	DA001
	铬酸雾
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DA001
	二氧化硫
	监测设施
	未变化
	

	DA001
	二氧化硫
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DA001
	硫化氢
	监测设施
	未变化
	

	DA001
	硫化氢
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DA001
	氮氧化物
	监测设施
	未变化
	

	DA001
	氮氧化物
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DA001
	硫酸雾
	监测设施
	未变化
	

	DA001
	硫酸雾
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DA001
	颗粒物
	监测设施
	未变化
	

	DA001
	颗粒物
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DA003
	硫化氢
	监测设施
	未变化
	

	DA003
	硫化氢
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DA003
	颗粒物
	监测设施
	未变化
	

	DA003
	颗粒物
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DA004
	硫酸雾
	监测设施
	未变化
	

	DA004
	硫酸雾
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DA004
	二氧化硫
	监测设施
	未变化
	

	DA004
	二氧化硫
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DA004
	颗粒物
	监测设施
	未变化
	

	DA004
	颗粒物
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DA004
	氮氧化物
	监测设施
	未变化
	

	DA004
	氮氧化物
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DA004
	铬酸雾
	监测设施
	未变化
	

	DA004
	铬酸雾
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DW001
	化学需氧量
	监测设施
	未变化
	

	DW001
	化学需氧量
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DW001
	硫化物
	监测设施
	未变化
	

	DW001
	硫化物
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DW001
	五日生化需氧量
	监测设施
	未变化
	

	DW001
	五日生化需氧量
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DW001
	悬浮物
	监测设施
	未变化
	

	DW001
	悬浮物
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DW001
	氨氮（NH3-N）
	监测设施
	未变化
	

	DW001
	氨氮（NH3-N）
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DW001
	pH值
	监测设施
	未变化
	

	DW001
	pH值
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DW001
	动植物油
	监测设施
	未变化
	

	DW001
	动植物油
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DW001
	总磷（以P计）
	监测设施
	未变化
	

	DW001
	总磷（以P计）
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DW002
	化学需氧量
	监测设施
	未变化
	

	DW002
	化学需氧量
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DW002
	pH值
	监测设施
	未变化
	

	DW002
	pH值
	自动监测设施安装位置
	未变化
	

	DW002
	氨氮（NH3-N）
	监测设施
	未变化
	

	DW002
	氨氮（NH3-N）
	自动监测设施安装位置
	未变化
	




二、企业基本信息表
（一）排污单位基本信息
排污单位基本信息
注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称
	记录内容
	生产单元
	名称
	数量或内容
	计量单位
	备注

	主要原料用量
	1其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	煤（焦）炭
	67944.84
	t
	

	主要原料用量
	1其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	含铬芒硝
	115245
	t
	

	主要原料用量
	原料预处理/制备单元
	煤（焦）炭
	67944.84
	t
	

	主要原料用量
	原料预处理/制备单元
	含铬芒硝
	115245
	t
	

	主要原料用量
	原料预处理/制备单元
	煤（焦）炭
	67944.84
	t
	

	主要原料用量
	原料预处理/制备单元
	含铬芒硝
	115245
	t
	

	主要原料用量
	反应单元
	煤（焦）炭
	67944.84
	t
	

	主要原料用量
	反应单元
	含铬芒硝
	115245
	t
	

	能源消耗
	1其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	用电量
	19041830.76
	KWh
	

	能源消耗
	1其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	天然气用量
	742771
	m³/a
	

	能源消耗
	1其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	蒸汽消耗量
	6006
	t
	

	能源消耗
	2其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	用电量
	1237009.24
	KWh
	

	能源消耗
	原料预处理/制备单元
	用电量
	1216730.4
	KWh
	

	能源消耗
	原料预处理/制备单元
	用电量
	0
	KWh
	

	能源消耗
	反应单元
	用电量
	8111536
	KWh
	

	能源消耗
	反应单元
	天然气用量
	742771
	㎡
	

	能源消耗
	干燥包装单元
	用电量
	1662864.88
	KWh
	

	能源消耗
	干燥包装单元
	用电量
	0
	KWh
	

	能源消耗
	洗泥
	用电量
	1622307.2
	KWh
	

	能源消耗
	洗泥
	蒸汽消耗量
	53
	t/d
	

	能源消耗
	热化
	用电量
	1622307.2
	KWh
	

	能源消耗
	煅烧厂房
	用电量
	1419518.8
	KWh
	

	能源消耗
	煅烧厂房
	用电量
	0
	KWh
	

	运行时间和生产负荷
	1其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	正常运行时间
	349.34
	天
	

	运行时间和生产负荷
	1其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	非正常运行时间
	0
	h
	

	运行时间和生产负荷
	1其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	停产时间
	15.66
	天
	

	运行时间和生产负荷
	1其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	生产负荷
	100
	%
	

	运行时间和生产负荷
	2其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	正常运行时间
	349.34
	天
	

	运行时间和生产负荷
	2其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	非正常运行时间
	0
	h
	

	运行时间和生产负荷
	2其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	停产时间
	15.66
	天
	

	运行时间和生产负荷
	2其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	生产负荷
	100
	天
	

	运行时间和生产负荷
	原料预处理/制备单元
	正常运行时间
	349.34
	天
	

	运行时间和生产负荷
	原料预处理/制备单元
	非正常运行时间
	0
	h
	

	运行时间和生产负荷
	原料预处理/制备单元
	停产时间
	15.66
	h
	

	运行时间和生产负荷
	原料预处理/制备单元
	生产负荷
	100
	%
	

	运行时间和生产负荷
	原料预处理/制备单元
	正常运行时间
	349.34
	天
	

	运行时间和生产负荷
	原料预处理/制备单元
	非正常运行时间
	0
	h
	

	运行时间和生产负荷
	原料预处理/制备单元
	停产时间
	15.66
	天
	

	运行时间和生产负荷
	原料预处理/制备单元
	生产负荷
	100
	%
	

	运行时间和生产负荷
	反应单元
	正常运行时间
	349.34
	天
	

	运行时间和生产负荷
	反应单元
	非正常运行时间
	0
	h
	

	运行时间和生产负荷
	反应单元
	停产时间
	15.66
	天
	

	运行时间和生产负荷
	反应单元
	生产负荷
	100
	%
	

	运行时间和生产负荷
	干燥包装单元
	正常运行时间
	349.34
	天
	

	运行时间和生产负荷
	干燥包装单元
	停产时间
	15.66
	天
	

	运行时间和生产负荷
	干燥包装单元
	生产负荷
	100
	%
	

	运行时间和生产负荷
	干燥包装单元
	正常运行时间
	349.34
	天
	

	运行时间和生产负荷
	干燥包装单元
	非正常运行时间
	0
	h
	

	运行时间和生产负荷
	干燥包装单元
	停产时间
	15.66
	天
	

	运行时间和生产负荷
	干燥包装单元
	生产负荷
	100
	%
	

	运行时间和生产负荷
	洗泥
	正常运行时间
	349.34
	天
	

	运行时间和生产负荷
	洗泥
	非正常运行时间
	0
	h
	

	运行时间和生产负荷
	洗泥
	停产时间
	15.66
	天
	

	运行时间和生产负荷
	洗泥
	生产负荷
	100
	%
	

	运行时间和生产负荷
	热化
	正常运行时间
	349.34
	天
	

	运行时间和生产负荷
	热化
	非正常运行时间
	0
	h
	

	运行时间和生产负荷
	热化
	停产时间
	15.66
	天
	

	运行时间和生产负荷
	热化
	生产负荷
	100
	%
	

	运行时间和生产负荷
	煅烧厂房
	正常运行时间
	349.34
	天
	

	运行时间和生产负荷
	煅烧厂房
	非正常运行时间
	0
	h
	

	运行时间和生产负荷
	煅烧厂房
	停产时间
	15.66
	天
	

	运行时间和生产负荷
	煅烧厂房
	生产负荷
	100
	%
	

	运行时间和生产负荷
	煅烧厂房
	正常运行时间
	349.34
	天
	

	运行时间和生产负荷
	煅烧厂房
	非正常运行时间
	0
	h
	

	运行时间和生产负荷
	煅烧厂房
	停产时间
	15.66
	天
	

	运行时间和生产负荷
	煅烧厂房
	生产负荷
	100
	%
	

	主要产品产量
	1其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	硫化钠
	109324.3
	t
	

	主要产品产量
	2其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	硫代硫酸钠
	10946.55
	t
	

	取排水
	1其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	取水量
	141199.2
	m³
	

	取排水
	1其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	废水排放量
	0
	m³
	

	取排水
	2其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	取水量
	26474.85
	m³
	

	取排水
	2其他无机化学行业生产线—无机氰化物工业、硫化物及硫酸盐
	废水排放量
	0
	m³
	

	取排水
	原料预处理/制备单元
	废水排放量
	0
	m³
	

	取排水
	原料预处理/制备单元
	废水排放量
	0
	m³
	

	取排水
	反应单元
	废水排放量
	0
	m³
	

	取排水
	干燥包装单元
	取水量
	0
	m³
	

	取排水
	干燥包装单元
	废水排放量
	0
	m³
	

	取排水
	洗泥
	取水量
	8824.95
	m³
	

	取排水
	洗泥
	废水排放量
	0
	m³
	

	取排水
	热化
	取水量
	44124.75
	m³
	

	取排水
	热化
	废水排放量
	0
	m³
	

	取排水
	煅烧厂房
	取水量
	0
	m³
	

	取排水
	煅烧厂房
	废水排放量
	0
	m³
	

	取排水
	煅烧厂房
	取水量
	0
	m³
	

	取排水
	煅烧厂房
	废水排放量
	0
	m³
	

	污染治理设施计划投资情况
	全厂
	治理设施编号
	/
	个
	

	污染治理设施计划投资情况
	全厂
	治理设施类型
	/
	/
	

	污染治理设施计划投资情况
	全厂
	开工时间
	2017年8月
	个
	

	污染治理设施计划投资情况
	全厂
	建设投产时间
	2021年10月
	个
	

	污染治理设施计划投资情况
	全厂
	计划总投资
	1058
	万元
	

	污染治理设施计划投资情况
	全厂
	报告周期内累计完成投资
	1058
	万元
	




（二）燃料分析表
燃料分析表
注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。
	主要生产单元名称
	生产设施编号
	生产设施名称
	燃料名称
	实物使用量（万t、万m³）
	固体或液体燃料报表填报
	气体燃料报表填报

	
	
	
	
	
	收到基灰分Aar（%）
	收到基全硫St.ar（%）
	收到基碳Car（%）
	干燥无灰基Vdaf挥发分（%）
	收到基低位发热量Qnet.ar（MJ/kg、MJ/m³）
	硫化氢（%、mg/m³）
	总硫（%、mg/m³）
	低位发热量（MJ/m³）




三、污染治理设施运行情况
（一）正常运转信息
废气污染治理设施正常运转情况表
注：废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。
	设施名称
	设施编号
	设施类型
	参数
	数量
	单位
	备注

	/
	TA001
	脱硝设施
	对应的排放口编号及名称
	DA001-破碎废气排放口
	/
	

	/
	TA001
	脱硝设施
	平均脱硝效率
	0
	%
	

	/
	TA001
	脱硝设施
	脱硝剂用量
	0
	t
	

	/
	TA001
	脱硝设施
	脱硝固废产生量
	0
	t
	

	/
	TA001
	脱硝设施
	脱硝设施运行时间
	8384
	h
	

	/
	TA001
	脱硝设施
	设计处理能力
	180000
	m³/h
	

	/
	TA001
	脱硝设施
	运行费用
	0
	万元
	

	布袋除尘器
	TA001
	除尘设施
	对应的排放口编号及名称
	DA001-破碎废气排放口
	/
	

	布袋除尘器
	TA001
	除尘设施
	设计处理能力
	180000
	m³/h
	

	布袋除尘器
	TA001
	除尘设施
	除尘设施运行时间
	8384
	h
	

	布袋除尘器
	TA004
	除尘设施
	对应的排放口编号及名称
	DA004-转炉废气排放口
	/
	

	布袋除尘器
	TA004
	除尘设施
	平均除尘效率
	99
	%
	

	布袋除尘器
	TA004
	除尘设施
	粉煤灰产生量
	10470
	t
	

	布袋除尘器
	TA004
	除尘设施
	设计处理能力
	180000
	m³/h
	

	布袋除尘器
	TA004
	除尘设施
	运行费用
	560
	万元
	

	布袋除尘器
	TA004
	除尘设施
	除尘设施运行时间
	8384
	h
	

	水洗塔
	TA002
	其他设施
	去除效率
	99.9
	%
	

	水洗塔
	TA002
	其他设施
	固废产生量
	0
	t
	

	水洗塔
	TA002
	其他设施
	对应的排放口编号及名称
	DA002-制片废气排放口
	/
	

	水洗塔
	TA002
	其他设施
	药剂用量
	0
	t
	

	水洗塔
	TA002
	其他设施
	设计处理能力
	75000
	m³/h
	

	水洗塔
	TA002
	其他设施
	运行时间
	8384
	h
	

	水洗塔
	TA002
	其他设施
	运行费用
	340
	万元
	

	水洗塔
	TA004
	其他设施
	去除效率
	0
	%
	

	水洗塔
	TA004
	其他设施
	固废产生量
	0
	t
	

	水洗塔
	TA004
	其他设施
	对应的排放口编号及名称
	DA004-转炉废气排放口
	/
	

	水洗塔
	TA004
	其他设施
	药剂用量
	0
	t
	

	水洗塔
	TA004
	其他设施
	设计处理能力
	180000
	m³/h
	

	水洗塔
	TA004
	其他设施
	运行时间
	8384
	h
	

	水洗塔
	TA004
	其他设施
	运行费用
	320
	万元
	

	碱洗塔
	TA003
	其他设施
	去除效率
	99.9
	%
	

	碱洗塔
	TA003
	其他设施
	固废产生量
	0
	t
	

	碱洗塔
	TA003
	其他设施
	对应的排放口编号及名称
	DA003-热化废气排放口
	/
	

	碱洗塔
	TA003
	其他设施
	药剂用量
	93
	t
	

	碱洗塔
	TA003
	其他设施
	设计处理能力
	90000
	m³/h
	

	碱洗塔
	TA003
	其他设施
	运行时间
	8384
	h
	

	碱洗塔
	TA003
	其他设施
	运行费用
	420
	万元
	

	碱液喷淋
	TA001
	脱硫设施
	对应的排放口编号及名称
	DA001-破碎废气排放口
	/
	

	碱液喷淋
	TA001
	脱硫设施
	平均脱硫效率
	0
	%
	

	碱液喷淋
	TA001
	脱硫设施
	脱硫剂用量
	0
	t
	

	碱液喷淋
	TA001
	脱硫设施
	脱硫副产品产量
	0
	t
	

	碱液喷淋
	TA001
	脱硫设施
	脱硫固废产生量
	0
	t
	

	碱液喷淋
	TA001
	脱硫设施
	脱硫设施运行时间
	8384
	h
	

	碱液喷淋
	TA001
	脱硫设施
	设计处理能力
	180000
	m³/h
	

	碱液喷淋
	TA001
	脱硫设施
	运行费用
	0
	万元
	

	脱硝系统
	TA004
	脱硝设施
	对应的排放口编号及名称
	DA004-转炉废气排放口
	/
	

	脱硝系统
	TA004
	脱硝设施
	平均脱硝效率
	70
	%
	

	脱硝系统
	TA004
	脱硝设施
	脱硝剂用量
	749
	t
	

	脱硝系统
	TA004
	脱硝设施
	脱硝固废产生量
	0
	t
	

	脱硝系统
	TA004
	脱硝设施
	脱硝设施运行时间
	8384
	h
	

	脱硝系统
	TA004
	脱硝设施
	设计处理能力
	180000
	m³/h
	

	脱硝系统
	TA004
	脱硝设施
	运行费用
	134
	万元
	

	脱硫塔
	TA004
	脱硫设施
	对应的排放口编号及名称
	DA004-转炉废气排放口
	/
	

	脱硫塔
	TA004
	脱硫设施
	平均脱硫效率
	99
	%
	

	脱硫塔
	TA004
	脱硫设施
	脱硫剂用量
	1200
	t
	

	脱硫塔
	TA004
	脱硫设施
	脱硫副产品产量
	10946.55
	t
	

	脱硫塔
	TA004
	脱硫设施
	脱硫固废产生量
	0
	t
	

	脱硫塔
	TA004
	脱硫设施
	脱硫设施运行时间
	8384
	h
	

	脱硫塔
	TA004
	脱硫设施
	设计处理能力
	180000
	m³/h
	

	脱硫塔
	TA004
	脱硫设施
	运行费用
	320
	万元
	


废水污染治理设施正常运转情况表
注：
1、工业废水排放总量：过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水（清污不分流的间接冷却水应计算在内）。
2、直接排入环境的：指企业直接排入环境中的废水量，以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。
3、排入污水处理厂的：指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。
4、废水治理设施运行费用：指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。
	设施名称
	设施编号
	参数
	数量
	单位
	备注

	生化处理
	TW001
	废水防治设施运行时间
	
	h
	

	生化处理
	TW001
	废水治理设施设计处理能力
	
	t/d
	

	生化处理
	TW001
	污水处理量
	
	t
	

	生化处理
	TW001
	污水回用量
	
	t
	

	生化处理
	TW001
	污水排放量
	
	t
	

	生化处理
	TW001
	耗电量
	
	KWh
	

	生化处理
	TW001
	运行费用
	
	万元
	

	生化处理
	TW001
	污染物处理效率
	
	%
	




（二）异常运转信息
污染治理设施异常运转情况表
	故障类型
	超标时段
(开始时段-结束时段)
	故障设施
	故障原因
	各排放因子浓度
（mg/m³或者dB（A））
	应对
措施

	
	
	
	
	污染因子
	排放范围
	

	废气防治设施
	2025-10-08 10:00-2025-10-08 10:59
	TA001-/
	生产设备故障

	烟尘
	-0.25
	处理异常设备

	废气防治设施
	2025-10-13 22:00-2025-10-13 22:59
	TA001-/
	4号炉故障

	氮氧化物
	202.30
	4号炉故障

	废气防治设施
	2025-10-15 06:57-2025-10-15 16:59
	TA001-/
	日常校准

	二氧化硫
	1328.18
	日常校准


	废气防治设施
	2025-10-15 06:57-2025-10-15 16:59
	TA001-/
	日常校准

	氮氧化物
	255.47
	日常校准


	废气防治设施
	2025-11-22 11:00-2025-12-22 20:59
	TA001-/
	生产设备故障

	二氧化硫
	-520.71
	维修处理故障

	废气防治设施
	2025-11-22 11:00-2025-12-22 20:59
	TA001-/
	生产设备故障

	氮氧化物
	-22.07
	维修处理故障

	废气防治设施
	2025-11-22 11:00-2025-12-22 20:59
	TA001-/
	生产设备故障

	烟尘
	-22.79
	维修处理故障

	废气防治设施
	2025-12-03 07:00-2025-12-03 11:59
	TA001-/
	因校准氧气通标气

	二氧化硫
	-1126.58
	校准


	废气防治设施
	2025-12-03 07:00-2025-12-03 11:59
	TA001-/
	因校准氧气通标气

	氮氧化物
	-6.80
	校准


	废气防治设施
	2025-12-03 07:00-2025-12-03 11:59
	TA001-/
	因校准氧气通标气

	烟尘
	-6.80
	校准


	废气防治设施
	2025-12-11 13:00-2025-12-11 13:59
	TA001-/
	3#炉尿素喷枪堵塞

	氮氧化物
	203.44
	加大其他喷量，及时维修

	废气防治设施
	2025-12-18 00:00-2025-12-18 00:59
	TA001-/
	压缩空气带水

	二氧化硫
	1029.27
	处理油水分离器

	废气防治设施
	2025-12-23 03:00-2025-12-23 05:59
	TA001-/
	因市电停电

	二氧化硫
	1551.31
	启动发电机供电

	废气防治设施
	2025-12-23 03:00-2025-12-23 05:59
	TA001-/
	因市电停电

	氮氧化物
	-14.65
	启动发电机供电

	废气防治设施
	2025-12-23 03:00-2025-12-23 05:59
	TA001-/
	因市电停电

	烟尘
	-4.51
	启动发电机供电

	废气防治设施
	2025-12-24 10:00-2025-12-24 19:59
	TA001-/
	运维校准

	二氧化硫
	1414.71
	校准


	废气防治设施
	2025-12-24 10:00-2025-12-24 19:59
	TA001-/
	运维校准

	氮氧化物
	307.38
	校准


	废气防治设施
	2025-12-24 10:00-2025-12-24 19:59
	TA001-/
	运维校准

	烟尘
	36.72
	校准


	废气防治设施
	2025-12-26 13:00-2025-12-26 15:59
	TA001-/
	环保检测设备维护

	二氧化硫
	-15
	环保检测设备维护


	废气防治设施
	2025-12-26 13:00-2025-12-26 15:59
	TA001-/
	环保检测设备维护

	氮氧化物
	-58.29
	环保检测设备维护


	废气防治设施
	2025-12-26 13:00-2025-12-26 15:59
	TA001-/
	环保检测设备维护

	烟尘
	-87.28
	环保检测设备维护


	废气防治设施
	2025-02-12 16:01-2025-02-12 16:59
	TA004-布袋除尘器
	布袋除尘器布袋损坏
	烟尘
	84.37
	更换布袋

	废气防治设施
	2025-04-09 00:00-2025-04-09 04:59
	TA004-布袋除尘器
	氧在线监测仪故障
	颗粒物
	-12.38
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 03:01-2025-04-09 03:59
	TA004-布袋除尘器
	氧在线监测仪故障
	颗粒物
	113.09
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 08:05-2025-04-09 14:59
	TA004-布袋除尘器
	氧在线监测仪故障
	颗粒物
	111.96
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 09:00-2025-04-09 09:59
	TA004-布袋除尘器
	氧在线监测仪故障
	颗粒物
	-10.29
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 10:00-2025-04-09 10:59
	TA004-布袋除尘器
	氧在线监测仪故障
	颗粒物
	158.21
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 11:00-2025-04-09 11:59
	TA004-布袋除尘器
	氧在线监测仪故障
	颗粒物
	-1.53
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 12:00-2025-04-09 12:59
	TA004-布袋除尘器
	氧在线监测仪故障
	颗粒物
	-6.68
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 14:16-2025-04-09 18:59
	TA004-布袋除尘器
	氧在线监测仪故障
	颗粒物
	-5.88
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 15:00-2025-04-09 15:59
	TA004-布袋除尘器
	氧在线监测仪故障
	颗粒物
	69.17
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 19:00-2025-04-09 19:59
	TA004-布袋除尘器
	氧在线监测仪故障
	颗粒物
	-982.7
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 20:00-2025-04-09 20:59
	TA004-布袋除尘器
	氧在线监测仪故障
	颗粒物
	118.16
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 21:00-2025-04-09 21:59
	TA004-布袋除尘器
	氧在线监测仪故障
	颗粒物
	180.69
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 22:00-2025-04-09 22:59
	TA004-布袋除尘器
	氧在线监测仪故障
	颗粒物
	-22.23
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 23:00-2025-04-09 23:59
	TA004-布袋除尘器
	氧在线监测仪故障
	颗粒物
	-13.87
	更换

	废气防治设施
	2025-05-14 08:12-2025-05-14 10:59
	TA004-布袋除尘器
	运维校准
	颗粒物
	-31.42
	/

	废气防治设施
	2025-05-28 15:00-2025-05-28 15:59
	TA004-布袋除尘器
	运维校准
	颗粒物
	-1.11
	\

	废气防治设施
	2025-06-25 14:00-2025-06-25 14:59
	TA004-布袋除尘器
	运维校准
	颗粒物
	-12.62
	\

	废气防治设施
	2025-07-09 10:00-2025-07-09 10:59
	TA004-布袋除尘器
	在线检测仪例行校准

	烟尘
	-0.14
	在线检测仪例行校准


	废气防治设施
	2025-07-16 11:10-2025-07-16 11:59
	TA004-布袋除尘器
	在线检测仪例行校准

	烟尘
	-20.28
	在线检测仪例行校准


	废气防治设施
	2025-01-01 10:01-2025-01-01 10:59
	TA004-脱硝系统
	尿素喷枪堵塞
	氮氧化物
	206.62
	清理

	废气防治设施
	2025-01-03 13:01-2025-01-03 13:59
	TA004-脱硝系统
	尿素喷枪堵塞
	氮氧化物
	214.81
	清理堵塞物

	废气防治设施
	2025-01-03 16:01-2025-01-03 16:59
	TA004-脱硝系统
	尿素喷枪堵塞
	氮氧化物
	223.81
	清理堵塞物

	废气防治设施
	2025-01-05 19:01-2025-01-05 19:59
	TA004-脱硝系统
	尿素喷枪堵塞
	氮氧化物
	213.01
	清理堵塞物

	废气防治设施
	2025-01-06 08:01-2025-01-06 08:59
	TA004-脱硝系统
	尿素泵故障
	氮氧化物
	227.38
	维修

	废气防治设施
	2025-01-06 10:01-2025-01-06 10:59
	TA004-脱硝系统
	系统反吹
	氮氧化物
	561.86
	/

	废气防治设施
	2025-01-15 16:01-2025-01-15 16:59
	TA004-脱硝系统
	在线监测仪安装调试
	氮氧化物
	325.35
	/

	废气防治设施
	2025-01-16 19:00-2025-01-16 19:59
	TA004-脱硝系统
	尿素喷枪堵塞
	氮氧化物
	203.75
	清理堵塞物

	废气防治设施
	2025-01-22 12:01-2025-01-22 14:59
	TA004-脱硝系统
	在线监测仪调试
	氮氧化物
	251.19
	/

	废气防治设施
	2025-01-22 23:01-2025-01-22 23:59
	TA004-脱硝系统
	生产设施故障
	氮氧化物
	214.53
	停炉检修

	废气防治设施
	2025-02-06 01:01-2025-02-06 01:59
	TA004-脱硝系统
	在线监测仪调试
	氮氧化物
	200.86
	/

	废气防治设施
	2025-02-06 04:01-2025-02-06 04:59
	TA004-脱硝系统
	在线监测仪调试
	氮氧化物
	202.89
	/

	废气防治设施
	2025-02-25 00:15-2025-02-25 01:59
	TA004-脱硝系统
	尿素喷枪堵塞
	氮氧化物
	200.27
	清理堵塞物

	废气防治设施
	2025-03-05 17:59-2025-03-05 19:59
	TA004-脱硝系统
	尿素喷枪堵塞
	氮氧化物
	201.33
	清理堵塞物

	废气防治设施
	2025-04-09 03:01-2025-04-09 03:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	4080.23
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 03:13-2025-04-09 04:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	-426.03
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 03:41-2025-04-09 04:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	-426.03
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 06:00-2025-04-09 06:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	223.33
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 10:00-2025-04-09 10:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	3076.6
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 11:00-2025-04-09 11:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	-38.19
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 12:00-2025-04-09 12:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	-183.68
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 13:01-2025-04-09 13:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	204.76
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 14:00-2025-04-09 14:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	2833.94
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 15:00-2025-04-09 15:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	2922.7
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 16:00-2025-04-09 16:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	221.16
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 17:00-2025-04-09 17:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	188.46
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 18:00-2025-04-09 18:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	40542.24
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 19:00-2025-04-09 23:57
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	272.73
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 20:00-2025-04-09 20:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	4217.59
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 21:01-2025-04-09 21:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	3800.22
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 22:00-2025-04-09 22:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	-511.26
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 23:00-2025-04-09 23:59
	TA004-脱硝系统
	氧在线监测仪故障
	氮氧化物
	-326.12
	更换

	废气防治设施
	2025-04-23 13:00-2025-04-23 13:59
	TA004-脱硝系统
	运维校准
	氮氧化物
	1523.82
	/

	废气防治设施
	2025-05-14 08:15-2025-05-14 10:59
	TA004-脱硝系统
	运维校准
	氮氧化物
	-61.84
	/

	废气防治设施
	2025-05-28 08:18-2025-05-28 10:59
	TA004-脱硝系统
	运维校准
	氮氧化物
	337.84
	\

	废气防治设施
	2025-05-28 14:00-2025-05-28 14:59
	TA004-脱硝系统
	运维校准
	氮氧化物
	210.37
	\

	废气防治设施
	2025-05-28 15:00-2025-05-28 15:59
	TA004-脱硝系统
	运维校准
	氮氧化物
	418.18
	\

	废气防治设施
	2025-05-28 16:00-2025-05-28 16:59
	TA004-脱硝系统
	运维校准
	氮氧化物
	1245.91
	\

	废气防治设施
	2025-06-10 04:00-2025-06-10 04:59
	TA004-脱硝系统
	尿素喷枪堵塞
	氮氧化物
	203.42
	清堵

	废气防治设施
	2025-06-22 01:00-2025-06-22 01:59
	TA004-脱硝系统
	尿素喷枪堵塞
	氮氧化物
	222.69
	清堵

	废气防治设施
	2025-06-22 02:49-2025-06-22 07:59
	TA004-脱硝系统
	尿素喷枪堵塞
	氮氧化物
	200.67
	清堵

	废气防治设施
	2025-06-22 04:00-2025-06-22 04:59
	TA004-脱硝系统
	尿素喷枪堵塞
	氮氧化物
	201.46
	清堵

	废气防治设施
	2025-06-22 10:00-2025-06-22 10:59
	TA004-脱硝系统
	运维通氮测试
	氮氧化物
	215.91
	\

	废气防治设施
	2025-06-25 14:00-2025-06-25 14:59
	TA004-脱硝系统
	运维校准
	氮氧化物
	-169.88
	\

	废气防治设施
	2025-07-16 11:10-2025-07-16 11:59
	TA004-脱硝系统
	在线检测仪例行校准

	氮氧化物
	-38.80
	在线检测仪例行校准


	废气防治设施
	2025-09-07 14:00-2025-09-07 14:59
	TA004-脱硝系统
	停产检修

	氮氧化物
	201.45
	停产检修完后恢复生产

	废气防治设施
	2025-09-16 01:00-2025-09-16 01:59
	TA004-脱硝系统
	生产设备故障

	氮氧化物
	202.29
	生产设备抢修后恢复


	废气防治设施
	2025-01-22 12:01-2025-01-22 14:59
	TA004-脱硫塔
	在线监测仪调试
	二氧化硫
	425.15
	/

	废气防治设施
	2025-04-09 02:00-2025-04-09 02:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	-3.41
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 03:00-2025-04-09 03:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	3146.22
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 04:00-2025-04-09 04:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	-9.29
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 06:00-2025-04-09 06:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	1170.47
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 07:00-2025-04-09 07:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	1358.76
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 10:00-2025-04-09 10:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	6253.66
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 11:01-2025-04-09 11:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	-139.29
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 12:00-2025-04-09 12:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	-5989.44
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 14:00-2025-04-09 14:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	10581.98
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 15:00-2025-04-09 15:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	4122.54
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 18:01-2025-04-09 18:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	-25203.4
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 19:00-2025-04-09 19:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	449.65
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 20:00-2025-04-09 20:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	10204.3
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 21:00-2025-04-09 21:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	11895.6
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 22:00-2025-04-09 22:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	-625.58
	更换

	废气防治设施
	2025-04-09 23:00-2025-04-09 23:59
	TA004-脱硫塔
	氧在线监测仪故障
	二氧化硫
	-953.58
	更换

	废气防治设施
	2025-04-23 13:00-2025-04-23 13:59
	TA004-脱硫塔
	运维校准
	二氧化硫
	3623.17
	/

	废气防治设施
	2025-05-14 08:14-2025-05-14 10:59
	TA004-脱硫塔
	运维校准
	二氧化硫
	-1510.86
	/

	废气防治设施
	2025-05-28 10:00-2025-05-28 10:59
	TA004-脱硫塔
	运维校准
	二氧化硫
	3050.53
	\

	废气防治设施
	2025-05-28 12:00-2025-05-28 12:59
	TA004-脱硫塔
	运维校准
	二氧化硫
	407.13
	\

	废气防治设施
	2025-05-28 13:00-2025-05-28 13:59
	TA004-脱硫塔
	运维校准
	二氧化硫
	558.3
	\

	废气防治设施
	2025-05-28 14:00-2025-05-28 14:59
	TA004-脱硫塔
	运维校准
	二氧化硫
	2808.49
	\

	废气防治设施
	2025-05-28 16:00-2025-05-28 16:59
	TA004-脱硫塔
	运维校准
	二氧化硫
	1478.63
	\

	废气防治设施
	2025-06-25 14:00-2025-06-25 14:59
	TA004-脱硫塔
	运维校准
	二氧化硫
	13579.99
	\

	废气防治设施
	2025-07-23 10:06-2025-07-23 10:59
	TA004-脱硫塔
	在线检测仪例行校准

	二氧化硫
	-7014.73
	在线检测仪例行校准


	废气防治设施
	2025-07-23 10:06-2025-07-23 10:59
	TA004-脱硫塔
	在线检测仪例行校准

	氮氧化物
	-2560.57
	在线检测仪例行校准


	废气防治设施
	2025-07-23 10:06-2025-07-23 10:59
	TA004-脱硫塔
	在线检测仪例行校准

	烟尘
	-56.19
	在线检测仪例行校准


	废气防治设施
	2025-08-06 10:00-2025-08-06 10:59
	TA004-脱硫塔
	在线检测仪例行校准

	二氧化硫
	2525.84
	在线检测仪例行校准


	废气防治设施
	2025-08-06 10:00-2025-08-06 10:59
	TA004-脱硫塔
	在线检测仪例行校准

	氮氧化物
	1120.08
	在线检测仪例行校准


	废气防治设施
	2025-08-13 09:01-2025-09-13 09:59
	TA004-脱硫塔
	在线检测仪例行校准

	二氧化硫
	1368.91
	在线检测仪例行校准


	废气防治设施
	2025-08-13 09:01-2025-09-13 09:59
	TA004-脱硫塔
	在线检测仪例行校准

	氮氧化物
	314.82
	在线检测仪例行校准


	废气防治设施
	2025-08-13 10:01-2025-08-13 10:59
	TA004-脱硫塔
	在线检测仪例行校准

	二氧化硫
	1449.85
	在线检测仪例行校准


	废气防治设施
	2025-08-13 10:01-2025-08-13 10:59
	TA004-脱硫塔
	在线检测仪例行校准

	氮氧化物
	495.03
	在线检测仪例行校准


	废气防治设施
	2025-08-15 14:25-2025-08-15 16:59
	TA004-脱硫塔
	线路故障

	二氧化硫
	1968.72
	恢复线路

	废气防治设施
	2025-08-15 14:25-2025-08-15 16:59
	TA004-脱硫塔
	线路故障

	烟尘
	-0.21
	恢复线路

	废气防治设施
	2025-08-15 17:01-2025-08-15 17:59
	TA004-脱硫塔
	线路故障

	二氧化硫
	-438.35
	恢复线路

	废气防治设施
	2025-08-15 17:01-2025-08-15 17:59
	TA004-脱硫塔
	线路故障

	烟尘
	-3.55
	恢复线路

	废气防治设施
	2025-08-21 22:01-2025-08-21 22:59
	TA004-脱硫塔
	在线检测仪例行校准

	二氧化硫
	-0.2
	在线检测仪例行校准


	废气防治设施
	2025-09-07 20:00-2025-09-07 23:59
	TA004-脱硫塔
	停产检修

	二氧化硫
	18839
	停产检修
完成后恢复

	废气防治设施
	2025-09-07 20:00-2025-09-07 23:59
	TA004-脱硫塔
	停产检修

	氮氧化物
	-2.83
	停产检修
完成后恢复

	废气防治设施
	2025-09-07 20:00-2025-09-07 23:59
	TA004-脱硫塔
	停产检修

	烟尘
	1006.25
	停产检修
完成后恢复

	废气防治设施
	2025-09-09 17:40-2025-09-09 21:59
	TA004-脱硫塔
	生产设备故障

	二氧化硫
	-0.27
	生产设备抢修后恢复


	废气防治设施
	2025-09-09 17:40-2025-09-09 21:59
	TA004-脱硫塔
	生产设备故障

	氮氧化物
	-99.45
	生产设备抢修后恢复


	废气防治设施
	2025-09-09 17:40-2025-09-09 21:59
	TA004-脱硫塔
	生产设备故障

	烟尘
	-573.82
	生产设备抢修后恢复


	废气防治设施
	2025-09-20 09:00-2025-09-20 15:59
	TA004-脱硫塔
	做示值误差

	二氧化硫
	10469.61
	做示值误差


	废气防治设施
	2025-09-20 09:00-2025-09-20 15:59
	TA004-脱硫塔
	做示值误差

	氮氧化物
	2345.61
	做示值误差


	废气防治设施
	2025-09-20 09:00-2025-09-20 15:59
	TA004-脱硫塔
	做示值误差

	烟尘
	786.27
	做示值误差





（三）小结
运行良好

四、自行监测情况
（一）正常时段排放信息
有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
注：
1、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。
2、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。
3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。
4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。
5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”；监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。
	排放口编号
	污染物种类
	监测设施
	许可排放浓度限值（mg/m³）
	有效监测数据数量（小时值）
	监测结果（折标，小时浓度）（mg/m³）
	超标数据数量

	超标率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	

	DA001
	二氧化硫
	手工
	400
	12
	3
	3
	3
	0
	0
	

	DA001
	氮氧化物
	手工
	200
	12
	/
	/
	/
	0
	0
	

	DA001
	硫化氢
	手工
	10
	12
	0.01
	1.13
	0.4989
	0
	0
	

	DA001
	硫酸雾
	手工
	20
	12
	0.68
	7.23
	3.9516
	0
	0
	

	DA001
	铬酸雾
	手工
	0.07
	12
	/
	/
	/
	0
	0
	

	DA001
	颗粒物
	手工
	10
	12
	3.5
	18.3
	7.91
	0
	0
	

	DA003
	硫化氢
	手工
	10
	12
	0.107
	1.82
	1.171
	0
	0
	

	DA003
	颗粒物
	手工
	30
	12
	1.3
	4.1
	2.82
	0
	0
	

	DA004
	二氧化硫
	自动
	400
	8384
	7
	62
	24.875
	0
	0
	

	DA004
	氮氧化物
	自动
	200
	8384
	72
	187
	127.67
	0
	0
	

	DA004
	硫酸雾
	手工
	20
	12
	1.89
	16.4
	8.27
	0
	0
	

	DA004
	铬酸雾
	手工
	0.07
	12
	/
	/
	/
	0
	0
	

	DA004
	颗粒物
	自动
	30
	8384
	3.2
	14.7
	7.69
	0
	0
	


有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填。
	排放口编号
	污染物种类
	许可排放速率(kg/h)
	排放速率有效监测数据数量
	实际排放速率(kg/h)
	超标数据数量

	超标率(%)
	超标原因

	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	

	DA001
	二氧化硫
	1.24
	12
	0.303
	0.303
	0.30
	0
	0
	/

	DA001
	氮氧化物
	1.55
	12
	/
	/
	/
	0
	0
	/

	DA001
	硫化氢
	0.023
	12
	0.002
	0.0956
	0.04784
	3
	25
	喷头堵塞

	DA001
	硫酸雾
	/
	12
	0.062
	0.772
	0.42
	0
	0
	/

	DA001
	铬酸雾
	/
	12
	/
	/
	/
	0
	0
	/

	DA001
	颗粒物
	1.705
	12
	0.332
	1.42
	0.73
	0
	0
	/

	DA003
	硫化氢
	0.15
	12
	0.01
	0.117
	.07
	0
	0
	/

	DA003
	颗粒物
	1.438
	12
	0.095
	0.25
	0.19
	0
	0
	/

	DA004
	二氧化硫
	9.45
	12
	1.76
	13
	5.65
	1
	8.33
	加药泵故障

	DA004
	氮氧化物
	15.3
	12
	6.51
	10.7
	8.36
	0
	0
	/

	DA004
	硫酸雾
	/
	12
	0.16
	0.795
	0.48
	0
	0
	/

	DA004
	铬酸雾
	/
	12
	/
	/
	/
	0
	0
	/

	DA004
	颗粒物
	2.1
	12
	0.354
	8.6
	1.36
	1
	8.33
	加药泵故障


无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
	生产设施/无组织排放编号
	污染物种类
	许可排放浓度限值（mg/m³）
	监测点位/设施
	监测
时间
	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）
	是否超标及超标原因

	厂界
	二氧化硫
	0.4
	东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	0.023
	

	厂界
	二氧化硫
	0.4
	东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	0.028
	

	厂界
	二氧化硫
	0.4
	东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	0.018
	

	厂界
	二氧化硫
	0.4
	东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	0.033
	

	厂界
	二氧化硫
	0.4
	东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	0.029
	

	厂界
	二氧化硫
	0.4
	东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	0.021
	

	厂界
	二氧化硫
	0.4
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	0.16
	

	厂界
	二氧化硫
	0.4
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	0.173
	

	厂界
	二氧化硫
	0.4
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	0159
	

	厂界
	二氧化硫
	0.4
	厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.072
	

	厂界
	二氧化硫
	0.4
	厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.057
	

	厂界
	二氧化硫
	0.4
	 厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.066
	

	厂界
	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）
	
	东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	0.252
	

	厂界
	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）
	
	 东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	0.240
	

	厂界
	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）
	
	 东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	0.246
	

	厂界
	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）
	
	东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	0.222
	

	厂界
	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）
	
	东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	0.228
	

	厂界
	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）
	
	东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	0.235
	

	厂界
	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）
	
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	0.399
	

	厂界
	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）
	
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	0.357
	

	厂界
	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）
	
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	0.388
	

	厂界
	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）
	
	 厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.364
	

	厂界
	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）
	
	  厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.343
	

	厂界
	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）
	
	  厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.378
	

	厂界
	氮氧化物
	0.12
	 东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	0.009
	

	厂界
	氮氧化物
	0.12
	 东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	0.013
	

	厂界
	氮氧化物
	0.12
	 东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	0.012
	

	厂界
	氮氧化物
	0.12
	 东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	0.012
	

	厂界
	氮氧化物
	0.12
	 东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	0.015
	

	厂界
	氮氧化物
	0.12
	 东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	0.014
	

	厂界
	氮氧化物
	0.12
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	0.102
	

	厂界
	氮氧化物
	0.12
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	0.107
	

	厂界
	氮氧化物
	0.12
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	0.095
	

	厂界
	氮氧化物
	0.12
	厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.089
	

	厂界
	氮氧化物
	0.12
	 厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.085
	

	厂界
	氮氧化物
	0.12
	 厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.095
	

	厂界
	砷及其化合物
	0.001
	东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	/
	

	厂界
	砷及其化合物
	0.001
	东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	/
	

	厂界
	砷及其化合物
	0.001
	东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	/
	

	厂界
	砷及其化合物
	0.001
	东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	/
	

	厂界
	砷及其化合物
	0.001
	东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	/
	

	厂界
	砷及其化合物
	0.001
	东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	/
	

	厂界
	砷及其化合物
	0.001
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	0.000014
	

	厂界
	砷及其化合物
	0.001
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	0.000014
	

	厂界
	砷及其化合物
	0.001
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	0.000014
	

	厂界
	砷及其化合物
	0.001
	 厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.000016
	

	厂界
	砷及其化合物
	0.001
	 厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.000016
	

	厂界
	砷及其化合物
	0.001
	 厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.000015
	

	厂界
	硫化氢
	0.03
	 东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	0.004
	

	厂界
	硫化氢
	0.03
	 东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	0.005
	

	厂界
	硫化氢
	0.03
	 东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	0.004
	

	厂界
	硫化氢
	0.03
	 东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	0.004
	

	厂界
	硫化氢
	0.03
	 东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	0.005
	

	厂界
	硫化氢
	0.03
	 东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	0.004
	

	厂界
	硫化氢
	0.03
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	/
	

	厂界
	硫化氢
	0.03
	 厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	/
	

	厂界
	硫化氢
	0.03
	 厂界东南 侧外 B2/
	2025-08-22
	/
	

	厂界
	硫化氢
	0.03
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	/
	

	厂界
	硫化氢
	0.03
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	/
	

	厂界
	硫化氢
	0.03
	 厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	/
	

	厂界
	硫酸雾
	
	 东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	/
	

	厂界
	硫酸雾
	
	 东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	/
	/

	厂界
	硫酸雾
	
	 东南侧厂界 外A1
	2025-05-12
	/
	

	厂界
	硫酸雾
	
	 东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	/
	

	厂界
	硫酸雾
	
	 东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	/
	

	厂界
	硫酸雾
	
	 东南侧厂界 外A2
	2025-05-12
	/
	

	厂界
	硫酸雾
	
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	0.062
	

	厂界
	硫酸雾
	
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	0.057
	

	厂界
	硫酸雾
	
	厂界东南 侧外 B1
	2025-08-22
	0.058
	

	厂界
	硫酸雾
	
	 厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.037
	

	厂界
	硫酸雾
	
	 厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.037
	

	厂界
	硫酸雾
	
	 厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.037
	

	厂界
	硫酸雾
	
	 厂界东南 侧外 B2
	2025-08-22
	0.037
	


废水污染物排放浓度监测数据统计表
	排放口编号
	污染物种类
	监测设施
	许可排放浓度限值（mg/L）
	有效监测数据（日均值）数量
	浓度监测结果（日均浓度,mg/L）
	超标数据数量

	超标率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	

	DW001
	pH值
	手工
	6-9
	
	
	
	
	
	
	

	DW001
	五日生化需氧量
	手工
	300
	
	
	
	
	
	
	

	DW001
	动植物油
	手工
	100
	
	
	
	
	
	
	

	DW001
	化学需氧量
	手工
	200
	
	
	
	
	
	
	

	DW001
	总磷（以P计）
	手工
	2
	
	
	
	
	
	
	

	DW001
	悬浮物
	手工
	100
	
	
	
	
	
	
	

	DW001
	氨氮（NH3-N）
	手工
	40
	
	
	
	
	
	
	

	DW001
	硫化物
	手工
	
	
	
	
	
	
	
	

	DW002
	pH值
	手工
	6-9
	
	
	
	
	
	
	

	DW002
	化学需氧量
	手工
	50
	
	
	
	
	
	
	

	DW002
	氨氮（NH3-N）
	手工
	10
	
	
	
	
	
	
	


噪声监测结果统计表
注：仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。
	监测点名称
	监测点位置
	监测点数量
	厂界外声环境功能区类别
	监测日期
	工业企业厂界噪声监测结果/dB(A)
	是否达标
	超标原因

	
	
	
	
	
	昼间等效声级
	评价标准
	夜间等效声级
	评价标准
	频发噪声最大声级
	评价
标准
	偶发噪声最大声 级
	评价
标准
	
	

	南厂界
	东南侧厂界外N1
	1
	3
	2025-03-10
	60
	65
	51
	55
	/
	65
	/
	70
	是
	/

	南厂界
	东南侧厂界外N2
	1
	3
	2025-03-10
	61
	65
	61
	55
	/
	65
	/
	70
	是
	/

	南厂界
	东南侧厂界外N1
	1
	3
	2025-05-12
	59
	65
	59
	55
	/
	65
	/
	70
	是
	/

	南厂界
	东南侧厂界外N2
	1
	3
	2025-05-12
	62
	65
	62
	55
	/
	65
	/
	70
	是
	/

	南厂界
	东南侧厂界外N1
	1
	3
	2025-08-21
	58
	65
	58
	55
	/
	65
	/
	70
	是
	/

	南厂界
	东南侧厂界外N2
	1
	3
	2025-08-21
	57
	65
	57
	55
	/
	65
	/
	70
	是
	/

	南厂界
	东南侧厂界外N1
	1
	3
	2025-11-28
	57
	65
	57
	55
	/
	65
	/
	70
	是
	/

	南厂界
	东南侧厂界外N2
	1
	3
	2025-11-28
	59
	65
	59
	55
	/
	65
	/
	70
	是
	/




（二）非正常时段排放信息
非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
	异常时间
	排放口编号
	污染物种类
	许可排放浓度限值（mg/m³）
	有效监测数据（小时值）数量
	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）
	超标数据数量
	超标率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	



非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
注：如排污许可证未许可排放速率，可不填。
	异常
时间
	生产设施/无组织排放编号
	污染物种类
	许可排放浓度限值（mg/m³）
	监测
时间
	监测次数
	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）
	是否超标及超标原因


特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
	异常时间
	排放口编号
	污染物种类
	监测设施
	许可排放浓度限值（mg/m³）
	有效监测数据（小时值）数量
	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）
	超标数据数量
	超标率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	




（三）小结
按要求监测

五、台账管理信息
（一）台账管理信息
台账管理情况表
	序号
	记录内容
	是否完整
	说明

	1
	排污单位应记录的其他环境管理信息包括以下几方面： a）污染治理设施运行记录异常情况 应记录发生故障的污染治理设施、异常原因、故障期间污染物排放浓度以及应对措施。在运行记录备注中记录 b）特殊时段 应记录重污染天气应对期间和冬防期间等特殊时段的管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染治理设施运行管理信息）等。按重污染天气一厂一策进行管理 c）非正常工况 无机化学工业排污单位开停炉、设备检修等非正常工况信息按工况期记录，每工况期记录1次，内容应记录非正常工况时间、事件原因、|是否报告、应对措施，并按生产设施与污染治理设施填写具体情况：生产设施应记录设施名称、编号、产品产量、原辅料消耗量、燃料消耗量等：污染治理设施应记录设施名称、编号、污染因子、排放量、排放浓度等。在生产设施运行记录、治污设施运行记录表中备注栏记录，生产台账和原材料分析记录中记录 
	是
	/

	2
	重庆立源化工有限公司，废芒硝生产硫化钠8万吨/a 生产线1条，脱硫废水生产硫代硫酸钠5000t/a生产线条。6台直径3.6m长度11.5m回转窑；1台旋转滚筒式热化器，6个容积500m3的卤液储罐，1套列管蒸发器，8台制片机，1台滚筒式冷却机，1台30t/h余热锅炉。车间杂散机破碎废气布袋除尘器处理风量1800000M3/h ,1套SNCR煅烧废气脱硝系统；1台处理风量180000M3/h煅烧废气布袋除尘器；1台处理煅烧废气能力180000m3、htu脱硫塔。1台处理车间杂散和破碎废气180000m3/h布袋除尘器；1台处理包装和制片废气可溶颗粒物水洗塔（40000m3/h0，1台处理热化工艺废气的碱洗塔（140000m3/h)芒硝库、热化浸取车间、蒸发制片车间地面为重点防渗区域在建设时采用PHID防渗膜加防渗混凝土防渗；泵的密封采用机械密封以减少泄漏，在可能存在泄漏的区域建接水盘，收集沟、集水坑在厂区中部蒸发框架下建有一个容积1000m3的事故池收集初期雨水和事故状态收集废水
	是
	通过对标设计，现硫化钠产能已达到100000吨/年

	3
	排污单位应定期记录生产设施运行状况并留档保存，应按班次记录，至少包括以下内容： a）运行状态：开始时间，结束时间，是否按照生产要求正常运行：生产设施运行记录表记录 b）生产负荷：实际生产能力与设计生产能力之比，设计生产能力取最大设计值：生产台账 c）产品产量：记录统计时段内主要产品产量： d）原辅料和燃料：记录名称、来源地、种类、用量、有毒有害物质成分及占比、是否为危险化学品。 生产台账和原材料分析记录表中记录
	是
	/

	4
	包括废气、废水污染防治设施的运行管理信息，至少记录以下内容： a）有组织废气治理设施 应记录环保设施废气处理能力（立方米/小时）、运行参数（包括运行工况等）、废气排放量、药剂使用量及运行费用等。 b）无组织废气治理设施 应记录原辅料储库、燃料储库、成品库、物料输送系统等无组织废气污染治理措施相应的运行、维护、管理等。 c）废水治理设施 应记录废水处理能力（吨/日）、运行参数（包括运行工况等）、废水排放量、废水回用量、污泥产生量及运行费用（元/吨）、出水水质（各因子浓度和水量等）、排水去向及受纳水体、排入的污水处理厂名称等。 生产设施和治污设施运行记录
	是
	/

	5
	a）自动监测运维记录《气态污染源自动监测设备故障检修记录表》，《完全抽取委托三方公司监测 c）监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息内容分别见本标准8.1.3和8.1.4中相关规定。 
	是
	/




（二）小结
按要求记录

六、实际排放情况及达标判定分析
（一）实际排放量信息
废气
注：
1、实际排放量指报告执行期内实际排放量
	排放口类型
	排放口编码及名称
	污染物
	许可排放量（吨）
	实际排放量（吨）
	备注

	
	
	
	
	年度合计
	1月
	2月
	3月
	1季度
	4月
	5月
	6月
	2季度
	7月
	8月
	9月
	3季度
	10月
	11月
	12月
	4季度
	

	主要排放口
	DA004-转炉废气排放口
	氮氧化物
	120.528
	64.10761
	4.53096
	3.43728
	4.84344
	12.81168
	5.5368
	5.63677
	4.97543
	16.149
	7.9608
	7.94475
	7.15188
	23.05743
	6.0389
	6.0506
	0
	12.0895
	

	主要排放口
	DA004-转炉废气排放口
	二氧化硫
	71.496
	21.842444
	2.775976
	3.507223
	6.334963
	12.618162
	0.69192
	0.704413
	0.621767
	2.0181
	1.62192
	1.61865
	1.457112
	4.697682
	1.253
	1.2555
	0
	2.5085
	

	主要排放口
	DA004-转炉废气排放口
	颗粒物
	16.848
	3.91e0
	0.645192
	0.489456
	0.689688
	1.824336
	0.18792
	0.191313
	0.168867
	0.5481
	0.263376
	0.262845
	2.37e-1
	7.63e-1
	0.3858
	0.3866
	0
	0.7724
	

	其他排放（合计）
	砷及其化合物
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	其他排放（合计）
	氮氧化物
	1.152
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	其他排放（合计）
	二氧化硫
	8.928
	0.4294
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.2145
	0.2149
	0
	0.4294
	

	其他排放（合计）
	硫化氢
	0.072
	8.52e-1
	0.03379
	0.025634
	0.03612
	0.095544
	0.100944
	1.03e-1
	9.07e-2
	0.29442
	1.58e-1
	1.58e-1
	1.42e-1
	4.58e-1
	0.001975
	0.001979
	0
	0.003954
	

	其他排放（合计）
	铬酸雾
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	其他排放（合计）
	颗粒物
	10.08
	7.62e0
	1.288992
	0.977856
	1.377888
	3.644736
	0.370872
	3.78e-1
	3.33e-1
	1.08171
	0.558744
	5.58e-1
	5.02e-1
	1.62e0
	0.6393
	0.6405
	0
	1.2798
	

	全厂合计
	砷及其化合物
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	全厂合计
	NOx
	132.84
	64.10761
	4.53096
	3.43728
	4.84344
	12.81168
	5.5368
	5.63677
	4.97543
	16.149
	7.9608
	7.94475
	7.15188
	23.05743
	6.0389
	6.0506
	0
	12.0895
	

	全厂合计
	SO2
	82.224
	22.271844
	2.775976
	3.507223
	6.334963
	12.618162
	0.69192
	0.704413
	0.621767
	2.0181
	1.62192
	1.61865
	1.457112
	4.697682
	1.4675
	1.4704
	0
	2.9379
	

	全厂合计
	硫化氢
	1.318
	8.52e-1
	0.03379
	0.025634
	0.03612
	0.095544
	0.100944
	1.03e-1
	9.07e-2
	0.29442
	1.58e-1
	1.58e-1
	1.42e-1
	4.58e-1
	0.001975
	0.001979
	0
	0.003954
	

	全厂合计
	颗粒物
	55.318
	1.15e1
	1.934184
	1.467312
	2.067576
	5.469072
	0.558792
	5.69e-1
	5.02e-1
	1.62981
	0.82212
	8.2e-1
	0.738582
	2.38e0
	1.0251
	1.0271
	0
	2.0522
	

	全厂合计
	硫酸雾
	/
	1.57e0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.165168
	0.164835
	1.48e-1
	4.78e-1
	0.5465
	0.5476
	0
	1.0941
	

	全厂合计
	铬酸雾
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	全厂合计
	VOCs
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


废水
注：实际排放量指报告执行期内实际排放量
	排放口类型
	排放方式
	排放口编码及名称
	污染物
	许可排放量（吨）
	实际排放量（吨）
	备注

	
	
	
	
	
	年度合计
	1月
	2月
	3月
	1季度
	4月
	5月
	6月
	2季度
	7月
	8月
	9月
	3季度
	10月
	11月
	12月
	4季度
	

	一般排放口（合计）
	间接排放口
	pH值
	/
	2.05
	0
	0
	0
	0
	8.2
	8.2
	8.2
	8.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	一般排放口（合计）
	间接排放口
	悬浮物
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	一般排放口（合计）
	间接排放口
	五日生化需氧量
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	一般排放口（合计）
	间接排放口
	化学需氧量
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	一般排放口（合计）
	间接排放口
	氨氮（NH3-N）
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	一般排放口（合计）
	间接排放口
	总磷（以P计）
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	一般排放口（合计）
	间接排放口
	动植物油
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	全厂间接排放
	pH值
	/
	2.05
	0
	0
	0
	0
	8.2
	8.2
	8.2
	8.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	全厂间接排放
	悬浮物
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	全厂间接排放
	五日生化需氧量
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	全厂间接排放
	化学需氧量
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	全厂间接排放
	氨氮（NH3-N）
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	全厂间接排放
	总磷（以P计）
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	全厂间接排放
	动植物油
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	



（二）超标排放量信息
有组织废气污染物超标时段小时均值报表
	超标时段
	生产设施编号
	排放口编号
	超标污染物种类
	实际排放浓度（折标，mg/m³）
	超标原因说明

	2025-06-22 01:00 - 2025-06-22 01:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	222.69
	清理尿素喷枪堵塞物

	2025-01-03 16:01 - 2025-01-03 16:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	223.81
	清理尿素喷枪堵塞物

	2025-07-09 10:00 - 2025-07-09 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-0.14
	在线检测仪例行校准

	2025-09-07 21:01 - 2025-09-07 21:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-2.83
	停产检修

	2025-02-25 01:01 - 2025-02-25 01:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	200.27
	尿素喷枪堵塞，致氮氧化物数据异常。

	2025-03-05 18:59 - 2025-03-05 19:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	201.33
	尿素喷枪堵塞，致氮氧化物数据异常。

	2025-09-20 11:01 - 2025-09-20 11:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	607.9
	做示值误差

	2025-09-20 13:01 - 2025-09-20 13:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	321.71
	做示值误差

	2025-04-09 09:00 - 2025-04-09 09:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-10.29
	氧在线检测仪故障

	2025-10-15 15:00 - 2025-10-15 15:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	1328.18
	日常校准

	2025-04-09 11:00 - 2025-04-09 11:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-139.29
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 12:00 - 2025-04-09 12:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-5989.44
	氧在线检测仪故障

	2025-11-22 11:00 - 2025-11-22 11:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-22.79
	生产设备故障

	2025-11-22 13:00 - 2025-11-22 13:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-1582.15
	生产设备故障

	2025-04-09 15:00 - 2025-04-09 15:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	69.17
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 20:01 - 2025-04-09 20:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	4217.59
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 20:01 - 2025-04-09 20:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	118.16
	氧在线检测仪故障

	2025-12-24 10:00 - 2025-12-24 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	1414.71
	运维校准

	2025-12-24 14:00 - 2025-12-24 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	538.59
	运维校准

	2025-12-24 15:00 - 2025-12-24 15:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	792.8
	运维校准

	2025-12-24 18:00 - 2025-12-24 18:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-31.46
	运维校准

	2025-04-09 23:00 - 2025-04-09 23:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-953.58
	氧在线检测仪故障

	2025-07-16 11:10 - 2025-07-16 11:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-20.28
	在线检测仪例行校准

	2025-08-13 09:01 - 2025-08-13 09:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	1368.91
	在线检测仪例行校准

	2025-09-07 23:01 - 2025-09-07 23:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-0.06
	停产检修

	2025-09-07 23:01 - 2025-09-07 23:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-54.31
	停产检修

	2025-09-09 17:40 - 2025-09-09 17:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-573.82
	生产设备故障

	2025-02-12 16:01 - 2025-02-12 16:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	84.37
	布袋除尘器布袋损坏，致烟尘异常

	2025-09-20 09:01 - 2025-09-20 09:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	2345.61
	做示值误差

	2025-04-09 03:00 - 2025-04-09 03:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	3146.22
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 06:00 - 2025-04-09 06:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	1170.47
	氧在线检测仪故障

	2025-09-20 14:01 - 2025-09-20 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-5.12
	做示值误差

	2025-09-20 15:01 - 2025-09-20 15:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-181.54
	做示值误差

	2025-10-08 10:00 - 2025-10-08 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-0.25
	生产设备故障

	2025-10-15 16:00 - 2025-10-15 16:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	4452.22
	日常校准

	2025-04-09 14:00 - 2025-04-09 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	10581.98
	氧在线检测仪故障

	2025-11-22 14:00 - 2025-11-22 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-1586.17
	生产设备故障

	2025-11-22 15:00 - 2025-11-22 15:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-1226.49
	生产设备故障

	2025-11-22 15:00 - 2025-11-22 15:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-8.32
	生产设备故障

	2025-04-09 21:01 - 2025-04-09 21:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	3800.22
	氧在线检测仪故障

	2025-11-22 20:00 - 2025-11-22 20:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-13.03
	生产设备故障

	2025-12-23 04:00 - 2025-12-18 04:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-114.25
	因市电停电

	2025-12-23 04:00 - 2025-12-18 04:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-4.51
	因市电停电

	2025-12-24 19:00 - 2025-12-24 19:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	40.79
	运维校准

	2025-04-09 22:00 - 2025-04-09 22:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-22.23
	氧在线检测仪故障

	2025-12-26 14:00 - 2025-12-26 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-58.29
	环保检测设备维护

	2025-04-23 13:00 - 2025-04-23 13:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	1523.82
	运维氧在线检测仪时超时

	2025-05-28 10:00 - 2025-05-28 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	3050.53
	运维维护

	2025-05-28 15:00 - 2025-05-28 15:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	418.18
	运维维护

	2025-06-10 04:00 - 2025-06-10 04:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	203.42
	清理尿素喷枪堵塞物

	2025-06-22 07:00 - 2025-06-22 07:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	200.67
	清理尿素喷枪堵塞物

	2025-01-06 08:01 - 2025-01-06 08:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	227.38
	尿素泵故障

	2025-01-06 10:01 - 2025-01-06 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	561.86
	系统反吹

	2025-07-23 10:06 - 2025-07-23 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-2560.57
	在线检测仪例行校准

	2025-08-15 16:01 - 2025-08-15 16:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	1968.72
	线路故障

	2025-08-15 16:01 - 2025-08-15 16:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-0.21
	线路故障

	2025-09-07 20:01 - 2025-09-07 20:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	18839.0
	停产检修

	2025-09-07 22:01 - 2025-09-07 22:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-84.27
	停产检修

	2025-09-07 23:01 - 2025-09-07 23:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-1080.66
	停产检修

	2025-09-09 20:01 - 2025-09-09 20:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	272.07
	生产设备故障

	2025-04-09 03:00 - 2025-04-09 03:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	113.09
	氧在线检测仪故障

	2025-09-20 12:01 - 2025-09-20 12:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	534.26
	做示值误差

	2025-04-09 07:00 - 2025-04-09 07:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	1358.76
	氧在线检测仪故障

	2025-11-22 11:00 - 2025-11-22 11:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-520.71
	生产设备故障

	2025-11-22 13:00 - 2025-11-22 13:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-10.13
	生产设备故障

	2025-11-22 13:00 - 2025-11-22 13:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-9.01
	生产设备故障

	2025-11-22 14:00 - 2025-11-22 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-9.22
	生产设备故障

	2025-11-22 17:00 - 2025-11-22 17:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-664.3
	生产设备故障

	2025-11-22 19:00 - 2025-11-22 19:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-9.89
	生产设备故障

	2025-12-23 05:00 - 2025-12-18 05:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-4.82
	因市电停电

	2025-12-26 14:00 - 2025-12-26 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-5.39
	环保检测设备维护

	2025-05-14 10:00 - 2025-05-14 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-31.42
	运维维护

	2025-06-25 14:00 - 2025-06-25 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-12.62
	运维维护

	2025-08-13 10:01 - 2025-08-13 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	1449.85
	在线检测仪例行校准

	2025-08-13 10:01 - 2025-08-13 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	495.03
	在线检测仪例行校准

	2025-09-07 21:01 - 2025-09-07 21:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-40.53
	停产检修

	2025-09-07 22:01 - 2025-09-07 22:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-4747.16
	停产检修

	2025-04-09 04:00 - 2025-04-09 04:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-426.03
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 12:00 - 2025-04-09 12:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-183.68
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 15:00 - 2025-04-09 15:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	4122.54
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 17:00 - 2025-04-09 17:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-188.46
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 18:00 - 2025-04-09 18:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-5.88
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 18:00 - 2025-04-09 18:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-25203.4
	氧在线检测仪故障

	2025-11-22 17:00 - 2025-11-22 17:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-6.11
	生产设备故障

	2025-11-22 18:00 - 2025-11-22 18:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-10.21
	生产设备故障

	2025-12-18 00:00 - 2025-12-18 00:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	1029.27
	压缩空气带水，处理油水分离器

	2025-12-24 13:00 - 2025-12-24 13:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-99.57
	运维校准

	2025-05-14 10:00 - 2025-05-14 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-61.84
	运维维护

	2025-05-28 15:00 - 2025-05-28 15:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-1.11
	运维维护

	2025-01-03 13:01 - 2025-01-03 13:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	214.81
	清理尿素喷枪堵塞物

	2025-06-25 14:00 - 2025-06-25 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-169.88
	运维维护

	2025-01-16 19:01 - 2025-01-16 19:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	203.75
	清理尿素喷枪堵塞物

	2025-02-06 01:01 - 2025-02-06 01:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	200.86
	在线监设备试运行期间，参数方程系数未确定，折算数据异常

	2025-09-07 21:01 - 2025-09-07 21:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-3487.46
	停产检修

	2025-03-05 17:59 - 2025-03-05 18:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	201.33
	尿素喷枪堵塞，致氮氧化物数据异常。

	2025-04-09 03:00 - 2025-04-09 03:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	4080.23
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 04:00 - 2025-04-09 04:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-9.29
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 10:00 - 2025-04-09 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	6253.66
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 14:00 - 2025-04-09 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	111.96
	氧在线检测仪故障

	2025-11-22 18:00 - 2025-11-22 18:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-4.5
	生产设备故障

	2025-12-03 11:00 - 2025-12-03 11:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-1126.58
	因校准氧气通标气

	2025-12-03 11:00 - 2025-12-03 11:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-13.98
	因校准氧气通标气

	2025-12-23 04:00 - 2025-12-18 04:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-14.65
	因市电停电

	2025-05-14 10:00 - 2025-05-14 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-1510.86
	运维维护

	2025-05-28 10:00 - 2025-05-28 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	337.84
	运维维护

	2025-05-28 13:00 - 2025-05-28 13:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	558.3
	运维维护

	2025-01-03 10:01 - 2025-01-03 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	206.62
	清理尿素喷枪堵塞物

	2025-06-25 14:00 - 2025-06-25 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	13579.99
	运维维护

	2025-01-15 16:01 - 2025-01-15 16:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	325.35
	在线监测设备安装，调试

	2025-01-22 13:01 - 2025-01-22 13:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	251.19
	在线监设备调试

	2025-01-22 23:01 - 2025-01-22 23:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	214.53
	生产实施故障停炉

	2025-07-23 10:06 - 2025-07-23 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-56.19
	在线检测仪例行校准

	2025-08-06 10:01 - 2025-08-06 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	2525.84
	在线检测仪例行校准

	2025-08-15 17:01 - 2025-08-15 17:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-438.35
	线路故障

	2025-08-15 17:01 - 2025-08-15 17:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-3.55
	线路故障

	2025-08-21 22:01 - 2025-08-21 22:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-0.2
	在线检测仪例行校准

	2025-09-09 21:01 - 2025-09-09 21:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	236.91
	生产设备故障

	2025-09-20 10:01 - 2025-09-20 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	1718.68
	做示值误差

	2025-04-09 09:00 - 2025-04-09 09:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-6.54
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 10:00 - 2025-04-09 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	158.21
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 11:00 - 2025-04-09 11:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-1.53
	氧在线检测仪故障

	2025-11-22 12:00 - 2025-11-22 12:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-342.02
	生产设备故障

	2025-04-09 14:00 - 2025-04-09 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	2833.94
	氧在线检测仪故障

	2025-11-22 12:00 - 2025-11-22 12:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-10.37
	生产设备故障

	2025-04-09 15:00 - 2025-04-09 15:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	2922.7
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 18:00 - 2025-04-09 18:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-40542.24
	氧在线检测仪故障

	2025-11-22 15:00 - 2025-11-22 15:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-7.0
	生产设备故障

	2025-04-09 21:01 - 2025-04-09 21:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	11895.6
	氧在线检测仪故障

	2025-12-26 15:00 - 2025-12-26 15:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-4.06
	环保检测设备维护

	2025-05-28 14:00 - 2025-05-28 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	210.37
	运维维护

	2025-05-28 14:00 - 2025-05-28 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	2808.49
	运维维护

	2025-05-28 16:00 - 2025-05-28 16:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	1478.63
	运维维护

	2025-05-28 16:00 - 2025-05-28 16:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	1245.91
	运维维护

	2025-01-22 14:01 - 2025-01-22 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	557.65
	在线监设备调试

	2025-07-23 10:06 - 2025-07-23 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-7014.73
	在线检测仪例行校准

	2025-09-07 20:01 - 2025-09-07 20:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	1006.25
	停产检修

	2025-09-09 17:40 - 2025-09-09 17:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-99.45
	生产设备故障

	2025-09-20 09:01 - 2025-09-20 09:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	10469.61
	做示值误差

	2025-04-09 04:00 - 2025-04-09 04:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-12.38
	氧在线检测仪故障

	2025-09-20 14:01 - 2025-09-20 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-119.11
	做示值误差

	2025-04-09 06:00 - 2025-04-09 06:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	223.33
	氧在线检测仪故障

	2025-09-20 15:01 - 2025-09-20 15:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-14.05
	做示值误差

	2025-10-15 15:00 - 2025-10-15 15:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	255.47
	日常校准

	2025-04-09 11:00 - 2025-04-09 11:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-38.19
	氧在线检测仪故障

	2025-11-22 11:00 - 2025-11-22 11:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-22.07
	生产设备故障

	2025-04-09 12:00 - 2025-04-09 12:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-6.68
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 13:00 - 2025-04-09 13:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	204.76
	氧在线检测仪故障

	2025-11-22 14:00 - 2025-11-22 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-8.64
	生产设备故障

	2025-11-22 16:00 - 2025-11-22 16:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-991.83
	生产设备故障

	2025-04-09 19:00 - 2025-04-09 19:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	272.73
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 20:01 - 2025-04-09 20:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	10204.3
	氧在线检测仪故障

	2025-11-22 16:00 - 2025-11-22 16:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-80.78
	生产设备故障

	2025-11-22 18:00 - 2025-11-22 18:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-475.28
	生产设备故障

	2025-11-22 20:00 - 2025-11-22 20:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-120.72
	生产设备故障

	2025-12-23 03:00 - 2025-12-18 03:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	1551.31
	因市电停电

	2025-12-23 05:00 - 2025-12-18 05:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	206.29
	因市电停电

	2025-12-24 10:00 - 2025-12-24 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	307.38
	运维校准

	2025-12-24 19:00 - 2025-12-24 19:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	681.78
	运维校准

	2025-04-09 23:00 - 2025-04-09 23:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-326.12
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 23:00 - 2025-04-09 23:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-13.87
	氧在线检测仪故障

	2025-04-23 13:00 - 2025-04-23 13:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	3623.17
	运维氧在线检测仪时超时

	2025-06-22 04:00 - 2025-06-22 04:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	201.46
	清理尿素喷枪堵塞物

	2025-01-05 19:01 - 2025-01-05 19:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	213.01
	清理尿素喷枪堵塞物

	2025-01-22 12:01 - 2025-01-22 12:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	425.15
	在线监设备调试

	2025-02-06 04:01 - 2025-02-06 04:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	202.89
	在线监设备试运行期间，参数方程系数未确定，折算数据异常

	2025-08-13 09:01 - 2025-08-13 09:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	314.82
	在线检测仪例行校准

	2025-09-07 22:01 - 2025-09-07 22:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-0.21
	停产检修

	2025-09-09 17:40 - 2025-09-09 17:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-0.27
	生产设备故障

	2025-09-09 18:01 - 2025-09-09 18:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	58.41
	生产设备故障

	2025-09-16 01:01 - 2025-09-16 01:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	202.29
	生产设备故障

	2025-04-09 02:00 - 2025-04-09 02:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-3.41
	氧在线检测仪故障

	2025-09-20 09:01 - 2025-09-20 09:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	786.27
	做示值误差

	2025-09-20 14:01 - 2025-09-20 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-427.64
	做示值误差

	2025-04-09 10:00 - 2025-04-09 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	3076.6
	氧在线检测仪故障

	2025-10-13 22:00 - 2025-10-13 22:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	202.3
	处理4号炉故障

	2025-04-09 16:00 - 2025-04-09 16:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	221.16
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 19:00 - 2025-04-09 19:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	449.65
	氧在线检测仪故障

	2025-11-22 17:00 - 2025-11-22 17:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-8.79
	生产设备故障

	2025-04-09 21:01 - 2025-04-09 21:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	180.69
	氧在线检测仪故障

	2025-12-03 11:00 - 2025-12-03 11:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-6.8
	因校准氧气通标气

	2025-12-11 13:00 - 2025-12-11 13:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	203.44
	3#炉尿素喷枪堵塞

	2025-12-24 13:00 - 2025-12-24 13:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-54.53
	运维校准

	2025-12-24 19:00 - 2025-12-24 19:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-597.07
	运维校准

	2025-04-09 22:00 - 2025-04-09 22:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-625.58
	氧在线检测仪故障

	2025-04-09 22:00 - 2025-04-09 22:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-511.26
	氧在线检测仪故障

	2025-12-26 13:00 - 2025-12-26 13:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-15.0
	环保检测设备维护

	2025-12-26 14:00 - 2025-12-26 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-87.28
	环保检测设备维护

	2025-09-07 14:01 - 2025-09-07 14:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	201.45
	停产检修

	2025-09-20 15:01 - 2025-09-20 15:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-850.72
	做示值误差

	2025-11-22 12:00 - 2025-11-22 12:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-9.22
	生产设备故障

	2025-04-09 19:00 - 2025-04-09 19:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	-982.7
	氧在线检测仪故障

	2025-05-28 12:00 - 2025-05-28 12:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	407.31
	运维维护

	2025-08-06 10:01 - 2025-08-06 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	1120.08
	在线检测仪例行校准

	2025-12-24 10:00 - 2025-12-24 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	36.72
	运维校准

	2025-06-22 10:00 - 2025-06-22 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	215.91
	测试

	2025-07-16 11:10 - 2025-07-16 11:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-38.8
	在线检测仪例行校准

	2025-09-20 10:01 - 2025-09-20 10:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	2319.27
	做示值误差

	2025-11-22 16:00 - 2025-11-22 16:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-6.7
	生产设备故障

	2025-11-22 19:00 - 2025-11-22 19:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-798.6
	生产设备故障

	2025-12-24 17:00 - 2025-12-24 17:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	309.32
	运维校准

	2025-09-09 21:01 - 2025-09-09 21:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	236.91
	生产设备故障

	2025-10-15 16:00 - 2025-10-15 16:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	1181.85
	日常校准

	2025-11-22 19:00 - 2025-11-22 19:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	氮氧化物
	-5.75
	生产设备故障

	2025-12-24 13:00 - 2025-12-24 13:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	二氧化硫
	-93.09
	运维校准

	2025-09-09 19:01 - 2025-09-09 19:59
	MF0005~MF0009
	DA004
	烟尘
	30.7
	生产设备故障


废水污染物超标时段日均值报表
	超标时段
	排放口编号
	超标污染物种类
	实际排放浓度（折标，mg/m³）
	超标原因说明




（三）特殊时段废气污染物排放信息
重污染天气应急预警期间等特殊时段
	日期
	废气类型
	排放口编号/设施编号
	污染物种类
	许可日排放量(kg)
	实际日排放量(kg)
	是否超标及超标原因


冬防等特殊时段
	月份
	废气类型
	排放口编号/设施编号
	污染物种类
	许可月排放量(t)
	实际月排放量(t)
	是否超标及超标原因




（四）小结
按要求处置超标异常

七、信息公开情况
（一）信息公开信息
信息公开信息
	分类
	许可证规定内容
	实际情况
	是否符合排污许可证要求
	备注

	公开方式
	国家排污许可信息公开系统

	国家排污系统公开，公司主页公示
	是
	

	时间节点
	及时

	及时
	是
	

	公开内容
	排污许可季度、年度执行报告
	排污许可季度、年度执行报告
	是
	




（二）小结
按要求公开

八、企业内部情况环境体系建设与运行情况
注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

1、成立了管理机构，配备专职管理人员;建立了环境管理制度
2、按照环评批复落实了各项管控措施

九、其他排污许可证规定的内容执行情况
无

十、其他需要说明的情况
1.成立了管理机构，配备专职管理人员;建立了环境管理制度
2.按照环评批复落实了各项管控措施
3.硫化钠、硫代硫酸钠的生产过程为耗水工艺，产品含结晶水带走一部分水;蒸发系统冷却塔、脱疏塔、热化排气筒蒸发带走大部分水;本企业为废水零排放企业
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